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Adjunto le remito informes emitidos por ALUMBRADO PUBLICO,

TELEFONICA y EMACSA referente al PLAN PARCIAL PO-4.2 “BARQUERA
NORTE”, redactado por Ud. Rogéandole se ponga en contacto con el Servicio de
Planeamiento al objeto de valorar lo expuesto en los mismos.
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(A la att. de dofia Inmaculada Génzalez)

ASUNTO: Informe de la separata de Abastecimiento y Alcantarillado
correspondiente al PLAN PARCIAL P-PO4-2 BN “BARQUERA NORTE”.

Estimados Sres.:

En contestacion a su escrito de referencia Planeamiento/JAVTB-4.1.3
25/2003 de fecha 9 de enero de 2004 y entrada en EMACSA el 19 de enero de
2004, relacionado con el PLAN PARCIAL P-P0O4-2 BN “BARQUERA NORTE”, les

informamos lo siguiente:

M Para la viabilidad del sector, es necesaria la ejecucion de las infraestructuras
previstas en el “Plan Especial de Ampliacion de Infraestructuras de
Abastecimiento y Saneamiento Complementario al PGOU de Cérdoba”, que la
documentacion presentada no recoge y a la que se debe adaptar.

M Los limites del Plan Parcial, al Norte y Oeste del ambito de actuacion, difieren
con respecto a los del Texto Refundido del PGOU de noviembre de 2002, siendo
estos Ultimos los que figuran en el Plan Especial de Ampliacién de
Infraestructuras del que se adjuntan planos de abastecimiento y alcantarillado a
escala 1:10.000, con el esquema aproximado del trazado de las tuberias en él
incluidas que serviran de alimentacion y saneamiento al sector.

M En la redaccion del Proyecto, se deberan tener en cuenta las Normas de
EMACSA para las redes de abastecimiento y alcantarillado.

Abastecimiento

M El Articulo 28 de las ordenanzas del Plan Parcial, no esta de acuerdo con la
normativa del PGOU ni con la Norma de Abastecimiento de EMACSA:
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- La velocidad maxima para diametros menores o iguales a 200 mm., se
establecera en 1,00 m./seg.

- El diametro minimo de la tuberia debera ser de 100 mm de d., de fundicion
ductil, debiéndose proyectarse su instalacién a una profundidad de 1,00 m.,
desde la cota final de calzada o acerado, hasta la parte superior de la conduccion

Alcantarillado

M Para el vertido de la red de pluviales al arroyo se debera solicitar Ia preceptiva
autorizacion a la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

M En el “Plan Especial de ampliacion de infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento complementarias al PGOU de Cérdoba”, se prevé la incorporacion
de las aguas residuales de esta actuacidon en el colector CR-P8, pero la
topografia del terreno aconseja el vertido hacia el este, como se propone en el
PP, por lo que se podrian incorporar al CR-P10, que esta previsto por la
depresion del arroyo huerta de Mallorca.

M El articulo 29 de las ordenanzas del PP no esta de acuerdo con la Norma de
Alcantarillado de EMACSA:
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Limita las pendientes al 2 %, cuando estas vienen limitadas por las

velocidades.
Limita a 400 mm el diametro minimo de las redes de pluviales, cuando la

Norma admite el de 300 mm.
Adopta un recubrimiento minimo de 1.00 m siendo de 1.50 m el exigido en

la Norma.
Considera un periodo de retorno de 10 anos, estando establecido en la

Norma el de 25 afios.

Francisco Pérez Barba.
Jefe del Departamento de Distribucion.




