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ECOURBE
Ronda de los Tejares n?32, acceso

planta 12
CORDOBA

Adjunto le remito informes emitidos por ALUMBRADO PUBLICO,
TELEFONICA y EMACSA referente al PLAN PARCIAL PO-4.1 “LA GORGOJA-
EL MARROQUIL”, redactado por Ud. Rogandole se ponga en contacto con el
Servicio de Planeamiento al objeto de valorar lo expuesto en los mismos.
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REGISTRO DE SALID .
 (a la att. d¢ dofia Inmaculada Gonzalez)

ASUNTO: Informe de la separata de Abastecimiento y Alcantarillado correspondiente al PLAN
PARCIAL P-PO4-1 GM “LA GORGOJA-EL. MARROQUI".

Estimados Sres.:
En contestacion a su escrito de referencia Planeamienfo/JAVTB-4.1.3 24/2003 de fecha 9 de

enero de 2004 y entrada en EMACSA el 19 de enero de 2004 reIacnonado con.et"PLAN PARCIAL P-
PO4-1 GM “LA GORGOJA-EL MARROQUV’, les informamos !o

W Para la viabilidad del sector, es necesaria la ejecucion de las infraestructuras previstas en el “Plan
Especial de Ampliacion de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento Complementario

\\&f%"ﬁ _al PGOU de Cérdoba” del que se adjuntan planos de abastecimiento y alcantarillado a escala
e;wyw - 1:10.000, con el esquema aproximado del trazado de las tuberias en él incluidas que serviran de
\\ alimentacion y saneamiento al sector.

M En la redaccién del proyecto, se deberan tener en cuenta las Normas de EMACSA para las redes
de abastecimiento y alcantarillado.

Abastecimiento

¥ En nuestro informe a ECO URBE, con n° de registro 4920 y fecha de salida 16 de octubre de
2003, les comunicabamos que: “Las redes instaladas con caracter provisional para resolver los
problemas de higiene y salubridad que en su momento se planteaban, deberan ser sustituidas y
malladas, para adaptarse a las normas actuales”. Sin embargo, en el plano del Plan Parcial con
n° 2.6, denominado "Esquema de abastecimiento de agua’, se mantiene la red actual y no se
mallan algunos tramos, cosa realmente necesaria.

]Zl El Articulo 28 de las ordenanzas del Plan Parcial, no esta de acuerdo con la normativa del PGOU
ni con la Norma de Abastecimiento de EMACSA~—""

- La dotacion minima de agua potable sera de 400 litros por habitante y dia. Asimismo, se
deberan incrementar en los célculos justificativos de la red, los consumos para incendios.

- La velocidad maxima para didmetros menores o iguales a 200 mm., se establecera en 1,00
m./seg.

- El didametro minimo de la tuberia debera ser de 100 mm de @., de fundicién dctil, debiéndose
proyectarse su instalacién a una profundidad de 1,00 m., desde la cota final de calzada o
acerado, hasta la parte superior de la conduccion.

Alcantarillado

M Para el vertido de la red de pluviales al arroyo se debera solicitar la preceptiva autorizacion a la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

M E! encauzamiento o embovedamiento del Arroyo deberd atenerse a las normas que dicte la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.
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MM Lared de residuales se incorporara al “Colector de residuales Poniente 10 (CR-P10)”, previsto en
el P.E. de ampliacién de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento (P.E. AIAS), que a
través de los colectores CR-P11 y CR-P12, desagua en el Colector de Poniente, que conducira
las aguas hasta la Estacion Depuradora de la Golondrina.

M El articulo 29 de las ordenanzas del PP no esta de acuerdo con la Norma de Alcantarillado de
EMACSA:

- Limita las pendientes al 2 %, cuando estas vienen limitadas por las velocidades.

- Obliga a instalar camaras de descarga, prohibidas por la Norma.

- Limita a 400 mm el diametro minimo de las redes de pluviales, cuando la Norma admite el
de 300 mm.

- Adopta un recubrimiento minimo de 1.00 m siendo de 1.50 m el exigido en la Norma.

- Considera un periodo de retorno de 10 afos, estando establecido en la Norma el de 25

anos.

Atentamente,

nciscy Pérez Barba.
Jefe del Departamento de Distribucion.




