Ne CT | CELDAS uso
SUSTITUCION DE EXISTENTE: SERVICIO A
STl 1 CT1 2+1c RESIDENCIAL Y ALUMBRADO
STI 2 CT2 2+1c SERVICIO A RESIDENCIAL Y DOTACIONAL
SUSTITUCION DE EXISTENTE: SERVICIO A
STI 3 CT3 2+1c RESIDENCIAL Y ALUMBRADO
STl 4 CT4 2+1c SERVICIO A RESIDENCIAL
SERVICIO A RESIDENCIAL, DOTACIONAL Y
STI 5 CT5 2+1c TERCIARIO
STI 6 CT6 2+1c SERVICIO A RESIDENCIAL Y TERCIARIO
STI1 7 CT7 2+1c SERVICIO A RESIDENCIAL Y DOTACIONAL
CT8 2+1c SERVICIO A RESIDENCIAL Y ALUMBRADO
STI 8 CT9 2+1c SERVICIO A SUELO TERCIARIO
—— LIMITE DEL AMBITO —  ARQUETA TIPO A2, TAPAS D400
, , (NORMAS ONSE 01.01-14 Y ONSE 01.01-16)
—u=u= LINEA DE MEDIA TENSION :
, » CENTRO DE TRANSFORMACION DE 630KVA EN CASETA
==xsaa CONEXION PROVISIONAL A RED COMPARNIA PROPUESTO
CENTRO DE TRANSFORMACION DE 2X630KVA EN CASETA
N° CONDUCTORES INSTALADOS + N° TUBOS RESERVA (B PROPUESTO
") & ARQUETA TIPO A1, TAPAS D400 CENTRO DE TRANSFORMACION PROPUESTO de 630 KVA

(NORMAS ONSE 01.01-14 Y ONSE 01.01-16)

()]

EN CASETA EXISTENTE

NOTA: CONDUCTOR UNIPOLAR DE AL 18/30KV 3,5x240 mm2 AL. INSTALACION ENTERRADA BAJO TUBO @200 ASAFLEX
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-1 DEL
PP TORREBLANCA DEL PGOU DE CORDOBA

Arquitecto:
Luis Cardero Romero RED DE MEDIA TENSIéN

Planta General 11

Col. SE4987CO del COAC
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Octubre de 2.008
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