CT-1

LEYENDA

e | [MITE DEL AMBITO

Ca-b CIRCUITO ) )
a: CENTRO DE TRANSFORMACION QUE LE DA SERVICIO H
b: N° DEL CIRCUITO

(N)  No DE ACOMETIDA A PARCELA

N ARQUETA TIPO A1, TAPAS D400
1 ARQUETA TIPO A2, TAPAS D400

Ca-0  cIRCUITO 0 DESDE TRANSFORMADOR "a"

CENTRO DE TRANSFORMACION DE 630KVA EN CASETA
PROPUESTO

CENTRO DE TRANSFORMACION DE 2X630KVA EN CASETA
PROPUESTO

CENTRO DE TRANSFORMACION PROPUESTO de 630 KVA
EN CASETA EXISTENTE

5 LI'NE/\ DE FACHADA
N >
0
m
~
>

NOTA: CIRCUITOS RZ1-K 0,6/1KV 3,5x240 mm2 AL. INSTALACION ENTERRADA BAJO TUBO @200 ASAFLEX

APARCAMIENTO CALLADA

APARCAMIENTO ACERA

“|[LinEA DE FACHADA

DETALLE SECCION S/E

2B ©EN @ W WN) =

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

SOLERA DE HORMIGON

BALDAS HIDRAULICAS

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON
IMBORNAL DE REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
EMBOCADURA PREFABRICADA DE HORMIGON
ZAHORRA ARTIFICIAL DE 40 CM DE ESPESOR
RED ALUMBRADO PUBLICO

RED DE TELEFONIA

RED DE MEDIA Y BAJA TENSION

RED DE ABASTECIMIENTO

ACOMETIDA VIVIENDA PE @ 200

TAPA DE REGISTRO "EMACSA ALCANTARILLADO"

CIRCUITOS DE Potencia | Longitud | Intensidad ?gg(r:;g: no?r?:;clligg dal © real
BAJA TENSION W) (m) (A) () (mm2) (%0)

CT-1

C1-1(20) 184.000 379,3 295,090 229,576 240 4,783%

— C1-2(14) 128.800 376,2 206,563 159,390 240 3,321%

— C1-3(15) 138.000 317,7 221,318 144,228 240 3,005%

— C1-4(7) 64.400 593,4 103,282 125,703 240 2,619%
CT-2

S C2-1(18) 165.600 395,5 265,581 215,443 240 4,488%

—_— C2-2(E2) 203.850 19,0 326,925 12,741 240 0,265%

— C2-3(15) 138.000 419,0 221,318 190,204 240 3,963%

-_— C2-4(13) 119.600 452,0 191,809 177,826 240 3,705%
CT-3

— C3-1(22) 202.400 322,5 324,599 214,717 240 4,473%

— C3-2(13) 119.600 553,0 191,809 217,562 240 4,533%

_— C3-3(18) 165.600 360,6 265,581 196,405 240 4,092%

—_— C3-4(10) 92.000 444 4 147,545 134,502 240 2,802%
CT-4

— C4-1(15) 138.000 435,7 221,318 197,771 240 4,120%

— C4-2 (19) 174.800 373,6 280,336 214,820 240 4,475%

— C4-3 (19) 174.800 359,8 280,336 206,856 240 4,310%

—_— C4-4(14) 128.800 541.,4 206,563 229,374 240 4,779%
CT-5

E— C5-1(16) 147.200 436,0 236,072 211,116 240 4,398%

— C5-2(E1+1) 205.850 164,0 330,132 111,051 240 2,314%

— C5-3(T1+11) 162.526 316,3 260,651 169,081 240 3,523%

e C5-4(12) 110.400 426,3 177,054 154,814 240 3,225%
CT-6

C6-1(T3) 248.900 72,0 399,174 58,950 240 1,228%

—— C6-2(21) 193.200 302,0 309,845 191,929 240 3,999%

—_— C6-3(T2+12)) 183.880 175,0 294,898 105,852 240 2,205%
CT-7

e C7-1(15) 138.000 440,0 221,318 199,737 240 4,161%

—_— C7-2(14) 128.800 324,0 206,563 137,274 240 2,860%

— C7-3(16) 147.200 320,0 236,072 154,947 240 3,228%

— C7-4(E3) 185.020 72,0 296,725 43,820 240 0,913%
CT-8

— C8-1(16) 147.200 492,0 236,072 238,232 240 4,963%

—_— C8-2(14) 128.800 538,0 206,563 227,942 240 4,749%

—_— C8-3(13) 119.600 581,7 191,809 228,853 240 4,768%

— C8-4(5+T4a) 164.895 299,0 264,450 162,183 240 3,379%
CT-9

| C9-1(T4i+T4j+T4k) | 199.945 275,0 320,661 180,871 240 3,768%

C9-2(T4f+T4g+T4h) | 150.003 233,5 240,567 115,216 240 2,400%

_ C9-3(T4b+T4c)) 141.702 180,0 227,255 83,903 240 1,748%

— C9-4(T4c+T4d) 100.012 143,3 160,394 47,144 240 0,982%

Promotor:

H%ere
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Acceso 1, Planta 12, Local D

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-1 DEL
PP TORREBLANCA DEL PGOU DE CORDOBA

Arquitecto:
Luis Cardero Romero

RED DE BAJA TENSION
Planta General 11

12.1.2

Col. SE4987CO del COAC

14008 - Cérdoba
Tfno 957 476 075 Fax 957 490 067
ecourbe@ecourbe.es

Octubre de 2.008 1/1500




